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VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER

Huseftersynsordningen omfatter bade et huseftersyn og et
eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Salgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallater og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.

Saelgeren far derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud pa
ejerskifteforsikring, som prasenteres for keberen, inden
keobsaftalen skal underskrives. Kun pa den made kan
salgeren blive fritaget for det normale 10-arige
salgeransvar.

Vigtige oplysninger om
elinstallationsrapporter og eleftersyn

Nar du skal kabe eller szlge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og
ejerskifteforsikring.

Her far du en kort introduktion og et hurtigt overblik

Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens
elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatgren
gennemgar bade "hovedhuset" og garager, udhuse og andre
bygninger, hvor der er elinstallationer.

Eleftersynet bliver udfart af autoriserede
elinstallatarvirksomheder. Elinstallatarerne har autorisation til
at udfere og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring pa omradet. De har sat sig ind i, hvilke regler der
geelder for elinstallationer i de forskellige perioder.

Begrebet elinstallatagren her i vejledningen daekker bade den
autoriserede elinstallatgrvirksomhed, de ansatte i
virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatgr.

Elinstallatgren repreesenterer hverken kaber eller seelger, og
formalet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.

Elinstallatgrens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige pa
udfarelsestidspunktet - altsd om de er udfert efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udfgrt. Du skal derfor veere
opmaerksom p4, at elinstallationer i eeldre huse ikke bliver
bedgmt efter de regler, der geelder for elinstallationer i huse,
der opfares nu.

Du skal ogsa vaere opmaerksom pa, at elinstallationsrapporten
ikke tager hgjde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne

Tre vigtige ting, du skal vide om
elinstallationsrapporten

1. En elinstallationsrapport er en
beskrivelse af manglende eller
nedsat funktion ved
elinstallationerne og af ulovlige
forhold ved elinstallationerne

Elinstallateren foretager en visuel
gennemgang af husets elinstallationer og
abner stikpravevis nogle af
elinstallationerne for at se, hvad der er
bagved.

Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som kan afdaekke
ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallationerne, som pa kort eller
lzengere sigt kan indebzere risiko for
personskade eller brand.

Du far ikke oplysninger om, hvordan det vil
kunne pavirke elinstallationernes funktion,
hvis elforbruget og forbrugsmegnsteret
2endrer sig vaesentligt. Det vil sige, at du
ikke far en vurdering af, om
elinstallationerne er tidssvarende.

Elinstallationsrapporten kan ikke
sammenlignes med en varedeklaration pa
husets elinstallationer.

2. Omfatter synlige skader

Der kan veere skjulte skader, som
elinstallatgren ikke har mulighed for at
finde. Eleftersynet handler primzert om
ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan indebeere risiko
for personskade eller brand.
Ejerskifteforsikringen deekker
omkostninger til at udbedre ulovlige
elinstallationer og funktionsfejl, som ikke
er omtalt i elinstallationsrapporten.

3. Hoj karakter er ikke ngdvendigvis
det samme som hgj udgift

Der er ikke en direkte sammenhaeng
mellem den karakter, som elinstallatgren
giver en installation eller en
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fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne eendrer sig vaesentligt. Elinstallationer, der
er lovligt udfert for 20 ar siden, og som ogsa er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstreekkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.

Elinstallatgrvirksomheder, der udfgrer eleftersyn, har en
ansvarsforsikring, som kan deekke fejl begaet i forbindelse
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller
elinstallationsrapporten i mindst 5 ar.

Sikkerhedsstyrelsen udferer Igbende kvalitetskontrol med
elinstallatarernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af
Sikkerhedsstyrelsen typisk i Igbet af de fgrste 3 maneder, efter
at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens
medarbejder vil bede om lov til at gennemga elinstallationerne
i din ejendom.

Laes mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter pa
www.boligejer.dk/elinstallationsrapport

Hvis du er utilfreds med din
elinstallationsrapport

Elinstallatgren gennemgar elinstallationerne for at kunne give et
professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige.

Du kan klage, hvis elinstallataren har overset ulovlige forhold,
funktionsfejl eller har begaet andre fejl, sa elinstallationsrapporten
giver et forkert indtryk af elinstallationerne.

Du kan klage til Ankenaevnet for Tekniske Installationer,
Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra bade
kabere og seelgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet
af elinstallatgrer som led i huseftersynsordningen. Du skal dog
forelaegge din klage for elinstallatgren, inden du klager til
Ankengevnet.

Du kan lzese om reglerne om klage og hente et klageskema pa
www.el-vvs-anke.dk eller ved at ringe til Ankenaevnet, telefon 87 41
77 90 pa hverdage mellem kl. 10 og 12.

Ankenaevnet traeffer afgarelser, sa parterne i en hushandel kan
undga retssag. De fleste sager vil normalt veere afgjort inden for
cirka 6 maneder.

installationsdel, og prisen pa at fa gjort
elinstallationen lovlig og funktionsdygtig.
Der kan veere ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan
udbedres, men som kan indebzere alvorlig
risiko for personskade eller brand, hvis der
ikke ggres noget.

Elinstallatgren kan ogséa bruge karakteren
UN. Denne karakter skal forstas som en
advarselslampe, der teendes. Her er
noget, som kraever en nseermere
undersggelse, end eleftersynet har givet
mulighed for.
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Til dig, der skal kebe

Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjzelp til at vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at kgbe.

Nar saelger har faet foretaget et eleftersyn, skriver
elinstallataren en elinstallationsrapport pa baggrund af de
undersggelser og stikpraver, der er foretaget. Rapporten
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten
oplysninger fra saelger om elinstallationernes
funktionsdygtighed.

Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i
elinstallationsrapporten far en karakter, der viser, hvor farlig
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen.
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver
ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede pa
kort sigt kan medfgre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige
forhold, hvor faren er vurderet at vaere pa leengere sigt.
Ejerskifteforsikringen deekker ikke, at et K3-forhold ved en fejl
for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold.

Saelgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed
er ikke en garanti.

Sadan foregar et eleftersyn

Elinstallatgren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man
umiddelbart kan se, og der foretages ogsa stikpraver, hvor
nogle aftagelige og lgftbare dele af elinstallationerne
undersgges. Der bliver ikke tale om at fierne for eksempel
saenkede lofter. Derfor kan der veere ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgar af
elinstallationsrapporten.

Hvad kigger elinstallatgren efter?

Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallateren
blandt andet

» kontrollere eltavler

« foretage kontrolmaling af fejlstremsafbrydere

» kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag

* kontrollere lavvoltsinstallationer
» kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering

» kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte bergring
med speendingsfgrende dele.

Her er en liste med eksempler pa
forhold, som elinstallateren ikke
holder gje med:

» bagatelagtige forhold, herunder
saedvanligt slid og eelde, som er
normalt for en elinstallation med den
pageeldende alder, og som ikke
pavirker elinstallationernes
funktionsdygtighed naevnevaerdigt

» dele af elinstallationen, der var
utilgaengelige

 elinstallationer uden for selve
bygningen

» harde hvidevarer
» andre brugsgenstande

* om elinstallationen er tidssvarende

Karaktersystemet

Elinstallataren giver hvert ulovligt forhold
eller hver funktionsfejl en karakter, der
svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

* IB - Ingen bemaerkninger
* KO — Praktisk eller kosmetisk mangel

» K1 - Ulovligt forhold, som ikke
umiddelbart er farligt, og som ikke
pavirker funktionsdygtigheden

» K2 - Ulovligt forhold, som pa leengere
sigt kan indebaere risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en mindre og
afgreenset del af installationen

» K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller pa kort sigt kan indebzere risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en vaesentlig eller
omfattende del af installationen

* UN — Bor undersgges nermere
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Elinstallationsrapportens gyldighed

Elinstallationsrapporten er gyldig i et ar, efter den er udarbejdet.

Tilstandsrapport

Du skal vaere opmaerksom p4, at der ud over

elinstallationsrapporten ogsa er krav om en tilstandsrapport, for at

der kan tegnes ejerskifteforsikring.

Laes mere om dette pa www.boligejer.dk/tilstandsrapport

Ejerskifteforsikring

Nar du keber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport.

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv
betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad
enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er naevnt i en
elinstallati-onsrapport eller ej.

Der kan veere forskel pa, hvad ejerskifteforsikringen deekker.
Det fremgar af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsaetter dog nogle
minimumskrav for deekningens omfang.

Seelger skal betale den ene halvdel af forsikringspraemien. Du
skal betale den anden. Selv om du har faet tilbud fra seelgers
forsikringsselskab, ma du gerne vaelge et andet selskab.
Seelger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis preemien til det nye forsikringsselskab
er hgjere.

Om ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod
stagrre udgifter til blandt andet
udbedring af skjulte ulovlige
elinstallationer.

Du ma normalt selv betale for udgifter
til udbedring af mindre forhold ved
elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebeere risiko for personskade
eller brand, vedligeholdelse samt
udbedring af almindeligt slid og zelde.

Forhold, der er beskrevet i
elinstallationsrapporten eller i
tilstandsrapporten, er ikke daekket af
ejerskifteforsikringen, medmindre
forholdet er klart forkert beskrevet.
Ejerskifteforsikringen deekker heller
ikke forhold ved elinstallationer, der er
normale i eldre huse.

Du kan lzese mere om ejerskifteforsikring
pa www.forsikringsoplysningen.dk
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Til dig, der skal salge

Elinstallateren gennemgar installationer og installationsdele i
bygningen for at afdeekke ulovlige forhold eller funktionsfejl.

Som saelger skal du give oplysninger efter din bedste
overbevisning. Forkerte oplysninger kan veere ansvarspadragende.

| elinstallationsrapporten beskriver elinstallatgren, om bygningens
elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var geeldende, da
installationerne blev udfert, eller om der er konstateret manglende
eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.

Det er dig som seelger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne far du elinstallationsrapporten
fra elinstallatgren. Det er vigtigt, at du leeser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatgren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstaet dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatgren for at f4 det afklaret.

Du skal praesentere elinstallationsrapporten for kgberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden kaber underskriver
kebsaftalen. Samtidig skal du ogsa preesentere en tilstandsrapport.
Kun pa den made kan du blive fritaget for det normale 10-arige
seelgeransvar.

Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgar i et register, som
administreres af Sikkerhedsstyrelsen.

Registret vil blive brugt til at planleegge Sikkerhedsstyrelsens
kontroltilsyn. | forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne ogsa
indga i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling.

Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formal.

Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
felgende fire punkter:

Elinstallationsrapporten er udarbejdet
mindre end 1 ar fer den dag, hvor kgberen
modtager rapporten.

Du har ogsa faet udarbejdet
tilstandsrapport.

Du fremskaffer et tilbud pa en
ejerskifteforsikring og tilbyder at betale
halvdelen af praemien.

Du sikrer dig, at kaberen er klar over, at dit
10-arige szelgeransvar er bortfaldet.

Du skal dog veere klar over, at du
som s&lger fortsat kan komme til
at hafte for:

forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstaende
havebelysning)

hvis du bevidst eller groft uagtsomt har
givet ukorrekte oplysninger i forbindelse
med eleftersynet (for eksempel ved at
fortie funktionsmangler, du har kendskab
til).

Dato: 28.04.2020
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Sammenfatning af eleftersyn
Etage Rum IB KO K1 K2 K3 UN
1. sal Gang ed trappe 3
1. sal Tagrum med stratag 2
1. sal Kammer ved terrasseder ved balkon 3
1. sal Garderobe i tagetagen 3
1. sal Rum med dgr til garderobe i tagetagen 2 1
1. sal Loftrum med skraveegge 3
Stuen Eltavle 10
Stuen Bryggers 4 1
Stuen Kgkken i tilbygning 5 1
Stuen Stue tilbygning 3 1
Stuen Entre i mellembygning 3
Stuen Havestue ved tilbygning 3
Stuen Badeveerelse i tilbygning 5
Stuen Veerelse mod vest i tilbygning 2 2
Stuen Veerelse mod gst i tilbygning 3 1
Stuen Teknikrum i mellembygning 4
Stuen Veerelse mod nord i oprindelig del af 3
bygning
Stuen Gang ved badeveaerelse i oprindelig del af 3
bygning
Stuen Kontor/opholdsrum med mellemgang i 4
mellembygning
Stuen Uden pa bygningen 1
Stuen Hensehus 3
Stuen Udhus ved vej 2
Stuen Carport 3
Stuen Indbygningslamper i tilbygning 2 1
Stuen Badeveerelse i oprindelig del af bygning 3
Stuen Kekken i oprindelig del af bygning 3
Stuen Stue i oprindelig del af bygning 3
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Generelt - 2 1 2

Forklaring af karakterer

Elinstallatgren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:

* IB - Ingen bemaerkninger
* KO - Praktisk eller kosmetisk mangel
* K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke pavirker funktionsdygtigheden

» K2 - Ulovligt forhold, som pa laengere sigt kan indebaere risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgraenset del af installationen

» K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller pa kort sigt kan indebzere risiko for personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en vaesentlig eller omfattende del af installationen

* UN - Bgr undersgges naermere
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Elinstallationens tilstand

1. sal
Gang ed trappe

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kraevede antal 220 Ja

/ 250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke

beskyttelsesleder i relevant

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de

installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Afbryder og stikkontakt mod ast
Tagrum med stratag

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kraevede antal 220 Ja

/ 250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke

beskyttelsesleder i relevant

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ikke

lampeudtag, og er de relevant

installeret korrekt?

Hvad har vaeret adskilt?

- Intet adskilt

Dato: 28.04.2020
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Kammer ved terrasseder ved balkon

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kreevede antal 220 Ja

/250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke

beskyttelsesleder i relevant

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

Lampeudtag midt i loftet

Garderobe i tagetagen

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kreevede antal 220 Ja

/250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

Afbryder og stikkontakt mod syd

Dato: 28.04.2020
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Rum med der til garderobe i tagetagen

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kreevede antal 220 Ja

/250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke

beskyttelsesleder i relevant

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Nej K1 Kabler eller ror er ikke fort korrekt ind i dase
og afbrydere, og er de Der er samlemuffe i gerigt ved der til gang
installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Afbryder og stikkontakt i gerigt ved der til gang

Loftrum med skravagge

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det fornadne antal Ja
tilslutningssteder?

Er der virksom Ja
beskyttelsesleder i

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ikke
lampeudtag, og er de relevant

installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Intet adskilt
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Stuen
Eltavie
Spergsmal Svar Karakter Note
Er tavlen let tilgeengelig for Ja
betjening?
Er tavlekapslingen intakt? Ja
Er tavlen opmeerket korrekt? Ja
Er der det kraevede antal Ja
lysgrupper?
Er der RCD (HFI- eller HPFI- Ja
afbryder)?
Fungerer RCD'en korrekt ved Ja
kontrolmaling?
Slar RCD'er fra ved pavirkning af  Ja
testknappen?
Er hele installationen Ja
fejlbeskyttet?
Er der anvendt sikringer Ja
svarende til elinstallationen?
Er der en virksom Ja

jordforbindelse?

Bryggers

Spergsmal

Svar Karakter Note

Er der det kreevede antal
stikkontakter?

Ja

Er der virksom beskyttelsesleder
i stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

Er der daser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?

Ja

Er der daser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Nej K1

Der er for store abninger ved dase

Er fastmonterede og stationeere
brugsgenstande forbundet til
beskyttelseslederen?

Ja

Hvad har veeret adskilt?

Lampeudtag mod vest

Dato: 28.04.2020
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Kokken i tilbygning

Spergsmal

Svar Karakter Note

Er der det kraevede antal 220/
250 V stikkontakter?

Ja

Er der virksom beskyttelsesleder
i stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

Er de tre stikkontakter i
kakkenregionen fordelt pa to
grupper?

Ja

Er der daser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?

Ja

Er der daser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Nej Ki Der er for store abninger ved dase

Er fastmonterede og stationeere
brugsgenstande forbundet til
beskyttelseslederen?

Ja

Hvad har veeret adskilt?

- Stikkontakt ved vask

Stue tilbygning
Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kraevede antal 220 / Ja
250 V stikkontakter?
Er der virksom beskyttelsesleder  Ja
i stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der daser bag stikkontakter og  Ja
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Er der daser bag/over Nej Ki Der er for store abninger ved dase

lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Lampeudtag i loft ved breendeovn
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Entre i mellembygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kreevede antal 220 Ja
/ 250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Afbryder og stikkontakt ved vaeg ved yderder mod nord

Havestue ved tilbygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kreevede antal 220 Ja
/ 250 V stikkontakter?

Er der virksom Ja
beskyttelsesleder i

stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ikke
lampeudtag, og er de relevant
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Afbryder og stikkontakt ved vaeg ved terrassedgr
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Badevarelse i tilbygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der den kreevede Ja
stikkontakt?

Er der virksom Ja
beskyttelsesleder i

stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der daser bag / over Ja
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Er fastmonterede og Ikke
stationaere brugsgenstande relevant
forbundet til

beskyttelseslederen?

Er installationen og Ja
brugsgenstande korrekt

placeret i forhold til

beskyttelsen mod vand?

Hvad har veeret adskilt? - Stikkontakt ved vask

Varelse mod vest i tilbygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kraevede antal 220 / Ja
250 V stikkontakter?

Er der virksom beskyttelsesleder  Ja
i stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter og Nej K1 Der er for store abninger ved dase
afbrydere, og er de installeret
korrekt?

Er der daser bag/over Nej K1 Der er for store abninger ved dase
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Afbryder og stikkontakt midterste udtag ved vaeg ved gulv mod
syd
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Varelse mod gst i tilbygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det kraevede antal 220 / Ja

250 V stikkontakter?

Er der virksom beskyttelsesleder  Ja

i stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter og  Ja

afbrydere, og er de installeret

korrekt?

Er der daser bag/over Nej Der er for store abninger ved dase

lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

Lampeudtag midt i loftet

Teknikrum i mellembygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kraevede antal 220 / Ja

250 V stikkontakter?

Er der virksom beskyttelsesleder  Ja

i stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter og  Ja

afbrydere, og er de installeret

korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de installeret
korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

Intet adskilt
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Varelse mod nord i oprindelig del af bygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kreevede antal 220 Ja

/250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Lampeudtag mod vest

Gang ved badevarelse i oprindelig del af bygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kreevede antal 220 Ja

/250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Lampeudtag mod syd
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Kontor/opholdsrum med mellemgang i mellembygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kraevede antal 220 / Ja

250 V stikkontakter?

Er der virksom beskyttelsesleder  Ja

i stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter og  Ja

afbrydere, og er de installeret

korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de installeret

korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Afbryder og stikkontakt mod nord
Uden pa bygningen

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der virksom Ikke

beskyttelsesleder i relevant

stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er brugsgenstande forbundet Ikke

til beskyttelseslederen? relevant

Har det elektriske materiel Nej K2 Dele af installationen er defekt eller udfert med forkert materiel

den korrekte kapslingsklasse?

Flere kabler, blandt andet pa sgjle i carport mod syd, er ikke

beskyttet mod mekansik overlast

Hvad har veeret adskilt?

Intet adskilt
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Heonsehus

Spergsmal

Svar Karakter Note

Er der det forngdne antal
tilslutningssteder?

Ja

Er der virksom
beskyttelsesleder i
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Ja

Er der daser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Ja

Er der daser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Ikke
relevant

Hvad har veeret adskilt?

- Intet adskilt

Udhus ved vej
Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det fornadne antal Ja
tilslutningssteder?
Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Er der daser bag stikkontakter  Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Er der daser bag/over Ikke
lampeudtag, og er de relevant

installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

- Intet adskilt

Dato: 28.04.2020

Side 19 af 24



Lb.nr. Elinstallationsrapport

Eleftersyn 522847 Version 1.2

Carport

Spergsmal Svar Karakter Note

Er der det forngdne antal Ja
tilslutningssteder?

Er der virksom Ja
beskyttelsesleder i

stikkontakter og andre
tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ikke
lampeudtag, og er de relevant
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt? - Intet adskilt

Indbygningslamper i tilbygning

Spergsmal Svar Karakter Note

Er belysningsarmaturer UN Det kan ikke verificeres om ledninger ertiltraekkeligt
anvendt og placeret korrekt jf. varmebestandige
fabrikantanvisning?

Er ledningssamlinger Ja
foretaget korrekt?

Er loftet ved lamperne fri for Ja
brandtillab?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder til relevant
tilslutningsstederne/

armaturerne?

Hvad har vaeret adskilt? - Indbygningslampe i loft i kekken i tilbygning
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Badevarelse i oprindelig del af bygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der den kreevede Ikke
stikkontakt? relevant
Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag / over Ja
lampeudtag, og er de

installeret korrekt?

Er fastmonterede og Ikke
stationaere brugsgenstande relevant
forbundet til

beskyttelseslederen?

Er installationen og Ja

brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?

Hvad har veeret adskilt?

Stikkontakt ved vask

Dato: 28.04.2020

Side 21 af 24



Eleftersyn

Lb.nr. Elinstallationsrapport

522847

Version 1.2

Kokken i oprindelig del af bygning

Spergsmal Svar Karakter Note
Er der det kraevede antal 220/ Ja

250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er de tre stikkontakter i Ikke
kakkenregionen fordelt pa to relevant
grupper?

Er der daser bag stikkontakter  Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja
lampeudtag, og er de

installeret korrekt?

Er fastmonterede og Ikke
stationaere brugsgenstande relevant

forbundet til
beskyttelseslederen?

Hvad har veeret adskilt?

Lampeudtag i loft ved dear til stue

Stue i oprindelig del af bygning

Spoergsmal Svar Karakter Note
Er der det kreevede antal 220 Ja

/ 250 V stikkontakter?

Er der virksom Ikke
beskyttelsesleder i relevant
stikkontakter og andre

tilslutningssteder?

Er der daser bag stikkontakter Ja

og afbrydere, og er de

installeret korrekt?

Er der daser bag/over Ja

lampeudtag, og er de
installeret korrekt?

Hvad har veeret adskilt?

Afbryder og stikkontakt i gerigt ved der til kekken
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Elinstallationen gennemgaet: 23.04.2020

Gennemgangen foretaget af: Kenneth Weile Hansen

Starttidspunkt: 11:00

Sluttidspunkt: 13:00

Spergsmal Svar Note

Var der adgang til alle rum? Ja -

Blev alle rum gennemgéet? Ja -
Generelt

Spergsmal Svar Karakter Note

Er al materiel fastgjort? Nej K2 Flere kabler mangler fastggrelse

i udhuse samt i carporte, samt i loftrum over tilbygnig

Er der lag pa daser, rosetter og Ja

lampeudtag?

Er der anvendt korrekt Nej K2 Der er flere steder anvendt ulovlig bgjelig ledning som fast
ledningsmateriel som fast installation

installation? i loftrum over tilbygning, ved stikkontakter

Er installationen beskyttet mod Nej Ki1 Daser er ikke beskyttet mod mekanisk overlast

mekanisk overlast? Ramme omkring afbryder og stikkontakt ved yderdgr i gang i

mellembygning er revnet
Er samlinger anbragt i daser? Ja
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Salgers oplysninger om funktionsdygtighed

Spergsmal Svar Note

Fungerer hele elinstallationen? Ja -

Stemmer saelgers oplysningerom  Ja -
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen

Stamoplysninger

Boligen

Adresse Stokkebrovej 62

Postnr. og by 3210 Vejby

Opfort ar 1827

Samlet 352

bygningsareal

Serlige Carport (bygningsnr 4) opfart i &r 2005
oplysninger Carport (bygningsnr 5) opfert i ar 2011
om

ejendommen

Boligens ejer

Adresse Stokkebrovej (Gribskov) 62

Navn Jesper Torben Schytt og Dorte Marianne Schytt Kofod

Postnr. og by 3210 Vejby

Email jesperschytt@gmail.com

Telefon 23901555
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